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Stadtgemeinde Heidenreichstein
Kirchenplatz 1
3860 Heidenreichstein

Gmuond, 15.10.2024
GUTACHTEN zu QNO-PB WA2024002376 vom 10.10.2024

Uberprifung auf Trinkwassereignung gemdB  Trinkwasserverordnung (TWV - BGBI. I Nr.
304/2001 idgF) und Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG - BGBI. |
Nr.13/2006 idgF) unter BerUcksichtigung des Osterreichischen Lebensmittelbuches (OLMB), IV.
AUfl., Kap. B 1 (,Trinkwasser")

Untersuchungsumfang gem. Anhang I, Trinkwasserverordnung (TWV - BGBI. Il Nr. 304/2001
idgF) unter BerUcksichtigung des Schreibens des Amts der Niederdsterreichischen Landesre-
gierung mit der Aktenzahl GS2-WL-1670/001-2023

Probenbezeichnung: Trinkwasser ,WVA Dietweis 4. Quartal”

Das Gutachten bezieht sich auf die enfnommene Probe an der von der Behdrde festgeleg-
ten Enthnahmestelle zum Zeitpunkt der Probenahmen und die im zitierten Prifbericht enthalte-
nen Ergebnisse der durchgefUhrten von der Behérde festgelegten Untersuchungen.

Es wurden folgende Ergebnisse ermittelt:
Offentliche Trinkwasserversorgung durch EVN-Wasser.

WA2024002376 PNSt.1 Ortsnetz Dietweis

Die Probe wurde einer routinemdaBigen Kontrolle gemdaB TWV unterzogen.

Die mikrobiologischen Ergebnisse der untersuchten Wasserproben lassen keine Anzeichen
einer bakteriellen Verunreinigung erkennen.

Die Ergebnisse der sensorischen und physikalischen Analysen der untersuchten Wasserprobe
weisen auf ein Wasser von unauffélliger Beschaffenheit hin.

Die ermittelten Werte fUr die Uberpriften Parameterwerte sowie Indikatorparameter erfillen
die diesbeziglichen Anforderungen.

Zusammenfassende Beurteilung

Das untersuchte Wasser der WVA Dietweis entspricht aufgrund der vorliegenden Untersu-
chungsergebnisse im Rahmen des durchgefihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften fir Trinkwasser.

Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Seite 1 von 2
A-3950 GmUnd, Hans Czettel-StraBe 2, ZVR-Zahl: 851247396 www.laborl.eu
Tel.: +43(0)2852/52702 Fax: +43(0)2852/52702-34 e-mail: office@Ilaborl.eu
Bankverbindung: Raiba Ob. Waldviertel, IBAN: AT22 3241 5000 0600 7538, BIC: RLNWATWWOWS
UID: ATU17993802


http://www.labor1.eu/

Al

_ ) . ) QUALITATSLABOR
Qualitatslabor Niederosterreich Niederdsterreich
—

Fortsetzung GUTACHTEN zu QNO-PB WA2024002376

Weitere Untersuchungen wurden auftragsgemdaB nicht durchgefihrt.

Staatlich autorisierte
Lebensmittelgutachterin
gemdB §73 LMSVG:

(o

DI Karin Reuberger

Gutachtencode: A

Die Unterzeichnende ist aufgrund eines Bescheids gemdB §73 Abs. 2 des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzge-
setz — LMSVG (BGBI. | Nr.13/2006 idgF) zur entgeltlichen Durchflhrung von Untersuchungen und Erstattung von Gutachten
darUber nach diesem Gesetz berechtigt.
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Prufbericht

Stadtgemeinde Heidenreichstein
Kirchenplatz 1
3860 Heidenreichstein

Profberichts-Nr.: WA2024002376

Datum: 10.10.2024
Status: freigegeben
WASSERUNTERSUCHUNG
WVA Dietweis 4. Quartal
Labor-IDs:  WA2024002376 PNSt.1 Ortsnetz Dietweis
Untersuchungsauftrag: Uberprifung auf Trinkwassereignung gemai

Trinkwasserverordnung (TWV - BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF) und
Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG -
BGBI. | Nr.13/2006 idgF) unter BerUcksichtigung des
Osterreichischen Lebensmittelbuches (OLMB), IV. Aufl., Kap. B 1
(,,Trinkwasser")

Untersuchungsumfang gem. Anhang Il, Trinkwasserverordnung
(TWV - BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF) unter BerUcksichtigung des
Schreibens des Amts der Niederdsterreichischen Landesregierung
mit der Aktenzahl: GS2-WL-1670/001-2023

Anzahl der versorgten Personen*: 151
Abgegebene Wassermenge (m3/d)*: 55 m3/d
Kurzbeschreibung der Anlage: Offentliche Trinkwasserversorgung durch EVN-Wasser.
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PROBENENTNAHME
gemdB DIN ISO 5667-5 und EN ISO 19458.

WA2024002376 PNSt.1 Ortsnetz Dietweis
Probenehmer:

Datum Uhrzeit:

Wetterverhdltnisse bei der Probenahme:
Lufttemperatur bei der Probenahme:
Wetterverhdlinisse vor Probenahme*:
Ort der Probenahme:

Entnahmestelle:

ndhere Beschreibung:
Wasseraufbereitung, Desinfektion:
Probenmenge, Gebinde:

Art der Probenahme:

Probentransport:
Eingangsdatum, Uhrzeit:

Fortsetzung von QNO PB WA2024002376

Theresa Pfeifer

02.10.2024 07:40

bedeckt, leichter Regen

7°C

wechselhaft

Dietweis 20, Gemeindehaus, AT-3860 Heidenreichstein
Wasserhahn (Einhandmischer) im Heizraum
Netfzentnahme bei einem Abnehmer im Ortsnetz Dietweis
nicht vorhanden

1 x 0,25 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit
Natriumthiosulfat (Mikrobiologie), 1 x0,25L+ 1 x0,5L
verschraubbare Kunststoffflaschen (Chemie)

Sieb/Perlator nicht vorhanden, Vorspulung bis
Temperaturkonstanz, Auslass abgeflammt

Qualitatslabor N6, gekihlt
02.10.2024 11:00
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PRUFERGEBNISSE

Untersuchung von 02.10.2024 bis 10.10.2024

Fortsetzung von QNO PB WA2024002376

Indikator- Parameter-

Parameter Einheit Ergebnis parameter wert Akkr Norm
Wasser - Sensorische Untersuchungen
Aussehen, VM 0.B. a ONORMM
6620: 2012
Geruch, VM 0.B. a ONORMM
6620: 2012
Geschmack o.B. a ONORMM
6620: 2012
Wasser - Mikrobiologische Parameter
Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 0 100 a ISO 6222:
22°C BebrUtungstemperatur 1999
Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 2 20 a ISO 6222:
37°C BebrUtungstemperatur 1999
Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100m| 0 0 a |3029§]Of-11
Escherichia coliin 100ml KBE/100ml 0 0 a ISOQ‘E’S]OE-M
Enterokokken in 100ml KBE/100ml 0 0 a Isogggg-z
Wasser - Physikalische Parameter
Wassertemperatur, VM °C 16 25 a DN ?2;124-4:
pH-Wert, VM 7.7 6,5-9,5 a 1SO 10523:
2012 (mod.)
Elektrische LeitfGhigkeit bei 20°C, puS/cm 423 2500 a ONORM
VM 27888: 1993
Spektrales AbsorptionsmaB bei m-1 0.1 0.5 a ISO
7887:2011

436 nm, unfiltriert

* = Angaben des Auftraggebers

verwendete AbkUrzungen:

Akkr = Akkreditierungsstatus:
n...QNO nicht akkreditiert
a...QNO akkreditiert

UAN..Unterauftrag, im Fremdlabor nicht akkreditiert

UAa...Unterauftrag, im Fremdlabor akkreditiert

KBE = Koloniebildende Einheit

0.B. = ohne Besonderheiten

AG = Messung erfolgte durch Auftraggeber
n.n. = nicht nachweisbar

VM = Messung erfolgte vor Ort

n.a. = nicht analysiert

ISO 10523 mod = alternative Kalibration

- - - - ENDE PRUFBERICHT - - - -
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Fortsetzung von QNO PB WA2024002376
frei

egeben:

0
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Michael Brunner

HINWEISE
*  Ergebnisangaben in % dricken - sofern nicht anders angegeben - Massenverhdltnisse aus.

* Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte(n) Probe(n)
*  Ohne schriftiche Genehmigung des Qualitatslabors Niederdsterreich darf dieser Prifbericht nicht auszugsweise kopiert werden.
*  Ein elekironisch Ubermitteltes Exemplar dieses Prifberichts ist inhaltlich mit der original unterzeichneten Version ident. Rechtlich
verbindlich ist die gedruckte, durch Unterschrift freigegebene Version des Prifberichts.
Es gelten die AGB des QNO. Abrufbar unter: www.laborl.eu
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